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Rolladenkasten, PVC Anschluss
Datei: D:\Entw\Walter\WalterWorkDir\Rollkasten.antherm

Anzahl der bilanzierten Zellen: 112383 (Knotenzahl > 899064)

 Rsi
 *Raumtemperatur

[°C]

Randbedingungen (Lufttemperaturen / Leistungen)

min. Temperatur
[°C]

max. Temperatur
[°C]

Grenzfeuchte
[%]

f

Aussen -10,00 -9,64 -8,42  100,00 %
Innen  20,00  11,99  19,75  59,91 %  0,73

Aussen Innen
g(Aussen)  0,988001  0,267128

g(Innen)  0,011999  0,732872

Gewichte für den kältesten Oberflächenpunkt eines jeden Raumes

x

Koordinaten (x,y,z) des kältesten Oberflächenpunktes eines jeden Raumes

y z Temp.[°C]  Rsi
 *f

Aussen  0,0000  0,0000 -9,64
Innen  147,0000 -0,3500  11,99  0,73
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